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® Prvni pfipojeni k napajeni
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Projdéte si, prosim, tohoto priivodce predtim, nez zatnete pracovat s ménicem.

A NEBEZPECI

RIZIKO ZASAHU ELEKTRICKYM PROUDEM, EXPLOZE A ELEKTRICKEHO VYBOJE
Pred zahajenim pfipojovani silové ¢asti odpojte galvanicky vSechny pfivody elektrické energie.
Pokud byl jiz méni¢ pfipojen k napajeni a je potfeba opétovny zasah do instalace, po odpojeni napajeni je nutné vyckat minimalné
15 minut, aby se vybily kondenzatory meziobvodu. Po této dobé provedte méreni velikosti napéti na ss meziobvodu, jehoz hodnota
musi klesnout pod 42 V DC. Signaliza¢ni LED diody na ménici nejsou spolehlivym ukazatelem poklesu napéti pod bezpec¢nou mez.
Prectéte si pozorné zakladni manual, dodavany s ménicem, jesté pred zahajenim prace na ném. Pokud mate jakékoliv pochybnosti,
kontaktujte Vaseho dodavatele nebo pfimo Schneider Electric CZ, s.r.o.

Dodrzujte lokalni pfedpisy, nafizeni, normy a doporuceni, tykajici se jiSténi, kabelaze a zemnéni.
Dodrzujte zakladni pravidla hygieny béhém instalace a uvadéni do provozu.
Zanedbanim téchto pravidel vznika riziko vazného poranéni nebo smrti.

Elektrické zafizeni — frekvenéni méni¢ musi byt instalovan, provozovan a servisovan kvalifikovanou osobou ve smyslu lokélnich predpist.
Schneider Electric neprebira Zadnou odpovédnost za opomenuti instrukci uvedenych v tomto dokumentu a jinych obecné zavaznych

dokumentech.
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